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Konfiguration Bewegungsmelder

Einleitung

Lampe durch den Bewegungsmelder ein-
und ausschalten.

Licht ebenfalls mit lokaler Taste EIN und
AUS schalten.

Das Licht kann bei Bewegung auf folgende Arten
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neidung nach Helligkeitssensor

dingz



Tutorial

Konfiguration
Bewegungsmelder

V2.00 // Juli 2023

{M1t y(M2)t

1 1 XXX
INNLL 12 3 4]
I | | I‘I [ICJ(C |3
Dimmen - Dimming ‘

230V~, max. 0.44A / 100W (per output)

Schalten - Switct ing
230V~, max. 1A / 230W (oer output)
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FUr diese Installation wird ein dingz plus
bendtigt.

Die AnschlUsse fUr das Licht sind wahlweise
auf den Ausgangen 1,2, 3 oder 4

Installation

Bitte die wichtigen Hinweise im Installations-
Manual sorgfaltig durchlesen, bevor mit dem
Finbau der dingz begonnen wird.

Die dingz base darf nur von qualifiziertem Personal
an das elektrische Hausinstallationsnetz (230V-)

angeschlossen oder von diesem getrennt werden.
Lebensgefahr!

dingz



Konfiguration Ausgang

Das Licht wird Uber Ausgang 2 geschaltet Licht kann dimmbar oder nicht
dimmbar sein.
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dingz plus Ausgange

Licht D02 « Biiro Licht D02 « Biiro

Ausgang 2

ot & ©

Fernsteuerung

Name

Ausgang fUr Lampe definieren
Typ

Ausgange

(

Lufter Bewegungsmelder

{

Thermostat

2)

Dimmer

dimmerType

Motoren Eingang

ED-Gluhbirn
[ - “J LU J =
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Einstellungen fir dynamisches Licht

Ausgang fUr dynamisches Licht vorbereiten:

Tutorial
Konfiguration — C
B Id nusgange Dynamisches Licht
ewegungsmelaer Die Lampe kann bei Bewegung fur Tag, Nacht
Modus und Ddmmerung unterschiedliche Werte

annehmen, zB
Standardwert Tag

0% bei Tag

Standardwert Dammerung

75% bei Dammerung

20% bei Nacht

Standardwert Nacht

Letzte Werte verwenden @

@D OOOOOOOM®O
OOOOOO®OO
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Feedback Farbe

Feedback Helligkeit
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Konfiguration Bewegungsmelder

Konfiguration interner Bewegungsmelder:
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192.168.0.154 — Privat 192.168.0.154 - Privat
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e Bewegungsmelder
Licht D02 « Biiro

dingz plus

Licht DO2 « Biiro

ot Qs

Fernsteuerung

Name [ Gang

Melder jemand

Modus Tag

Modus Automatisch

Automatischer Timer 180 s @

Manueller Timer

Automatischer Timer ist die Zeitverzogerung fur

Ausgange \
Automatischer Timer 180 s Ausschalten ohne BeWQgUng.
Manueller ON Timer
g.g + <(((( Manueller ON/OFF Timer
M ller OFF Ti . . . . . o .
ST e : Ist die Zeit, mit der die automatische Zeit Uberbruckt
Lufter Bewegungsmelder : : , .
il Steuerung werden kann, wenn die Taste gezielt lokal gedrickt wird.
R e
Lokal
m Ausgénge On  Mitonwerden die Standardwerte fur

Thermostat

2)

Motoren Eingang

Tag, Nacht und Dammerung oder der

letzte eingestellte Wert

| Ubernommen.

On Off Ausschalten

On (fix) Mit fixem Wert einschalten. Licht geht bei

j Bewegung immer an.

Aktion

Einblendzeit

&usblendzeit
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Konfiguration der lokalen Taste, die den Bewegungsmelder bei

Tastendruck lokal gezielt fur die eingestellte Zeit manuell ON/OFF Timer

Ubersteuert:

192.168.0.154 — Privat

dingz plus

Licht DO2 « Biiro

ot

Fernsteuerung

Lufter

Motoren

Ausgange

{(

Bewegungsmelder

{

Thermostat

2)

Eingang

192.168.1.169

e Tasten

Licht D02 « Biiro

Taster 1

Name

Steuerung

Lokal Virtuell Thermostat

Ausgange

Licht

Aktion

On

Ausgang 3: Licht Wert

Einblendzeit

Ausblendzeit

Feedback Farbe

weiss

Feedback Helligkeit

Konfiguration lokale Taste

®

On  Mitonwerden die Standardwerte fOr
Tag, Nacht und Dammerung oder der
letzte eingestellte Wert
Ubernommen.

Off Ausschalten

On (fix) Mit fixem Wert einschalten. Licht geht bei
Bewegung immer an.

Funktioniert auch mit virtuellen Gruppen. Jede
Taste mit der gleichen Gruppe wie der
Bewegungsmelder aktiviert seinen manuellen

ON/OFF-Timer.




Dynamische Beleuchtung nach Sonnenstand

Die Dynamische Beleuchtung nach Sonnenstand unterscheidet zwischen
Tag, Nacht und Dammerung.
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192.168.0.154 — Privat 192.168.0.154
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System

Licht D02 « Biiro

dingz plus

Licht DO2 « Biiro

Korrektur Sonnenposition

ot

Fernsteuerung

Sonnenaufgang : Berechnete Zeit fUr Sonnenaufgang und Sonnenuntergang.

Sonnenuntergang

Systemstatus @

Ausginge Dynamische Beleuchtung
Aktivieren Dynamische Beleuchtung aktivieren
Yo Modus
(
Lufter Bewegungsmelder LED Feedback
Mode Typ wahlen
m Tag/Dammerung/Nacht
auels Quelle wahlen, nach berechnetem Sonnenstand oder nach internem
Thermostat
LUX Meter
Offset Ddmmerung 1/ WA, b + .
- -O- — L —> @ 30min vor Sonnenuntergang
| . . . .
Offset Nacht beginnt die Ddmmerung und eine
Motoren Eingang i
N 30min nach Sonnenuntergang
Offset Tag 30 + a ' C 0
) ¢ A\ V-4 \N g2 /7 . o
»* — L= —> -O-  beginnt die Nacht

/.\
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Dynamische Beleuchtung nach Helligkeit

Die Dynamische Beleuchtung nach Sonnenstand unterscheidet zwischen
Tag, Nacht und Dammerung.

192.168.0.154 — Privat 192.168.1.169

dingz plus < System

Licht D02 « Biiro Licht D02 « Biiro
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Korrektur Sonnenposition

E {C}} Sonnenaufgang

Systemstatus @

Dynamische Beleuchtung

Ausgange

Aktivieren

+ ((((( Modus Der Zustand Tag, Nacht oder Dammerung andert sich entsprechend den
oD LED Feedback gemessenen LUX-Werten.

Lufter Bewegungsmelder
Typ

m Tag/Dammerung/Nach Mode Typ wahlen
Quelle

Thermostat . )
Quelle wahlen, nach berechnetem Sonnenstand oder nach internem

LUX Meter

Offset Dammerung

:) Offset Nacht

Motoren Eingang

Offset Tag
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Dynamische Beleuchtung nach Helligkeit

Die Dynamische Beleuchtung nach Sonnenstand unterscheidet zwischen
Tag, Nacht und Dammerung.

192.168.0.154 — Privat 192.168.1.169

dingz plus ¢ LUX

Licht D02 « Biiro Licht D02 « Biiro

Umgebungslicht @
E {C}} Helligkeitssensor 306 LUX Gemessener LUX_Wert

Fernsteuerung S
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Schnelle Reaktion

Helligkeitsmessperiode

Keine Verzogerung bei der Zuweisung Tag, Nacht oder Dammerung.

Ausgange
Schwellenwert d C a
) I (N I (RN
¥ ( Démmerung -> Tag 1l —s X, — , —-O= VonNachtzuTa
£ (¢ &= — 0 g
. Tag -> Dammerung | | | |
Lufter Bewegungsmelder | I | |
Nacht -> Dammerung + : : ] : : U,
@ | e— | 20Y=- | «— ; -O- VonTagzu Nacht
- 4 3 \
m Dammerung -> Nacht 1 1 1 [ !
d b a

Nacht -> Tag
Thermostat

Tag -> Nacht

Einblendzeit

:) Ausblendzeit

Motoren Eingang

Dim. Wert Tag

V2.00 // Juli 2023



Tips & Tricks

@ Auf den Eingang des Schalters kann auch ein konventioneller
Bewegungsmelder angeschlossen werden.

Tutorial Externe Bewegungsmelder konnen auf die Fronten dingz plus und
Standard verbunden werden.
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imming
230V~, max. 0.44A / 1OOW (per output)

Schalten - Switclting
230V~, max. 1A/ 280W (oer output)
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Ext. Bewegungsmelder
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